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Kolektor surya merupakan sarana penyerap energi radiasi mafahan dan
sckaligns mengubah energl tersebit mengadi energi termal. Kolekior surva yang
dirancang pada tugas akhir ini diharapkan mampu menyediakan sejumlah energl yang
dibutubikan untuk menggerakkan afau menjalankan mesin reffigerast.

Mesin refrigerasi pada tugas akhir i dimaksudkan untuk keperfuan
pengkondisian udara dalam gedung Laboratorium Perpindahan Kalor Tekmik Mesin
UGM. Sistem refrigerasi yang digunakan merupakan sistermn refiigerasi absorpsi,
sedangkan jenis kolektor surya yang digunakan adalah kolektor plat datar dengan tipe
aliran paralel.

engan beban pendinginan maksimum sebesar 87,9 kW {25,1 ton refrigerasi,
serta dengan melakukan analisis termodinamis, maka besarnya suplai energi vang
dibutehkan generator sistem refrigerasi (yang harus disediakan oleh kolektor) adalah
119,51 kW. Sedangkan intensitas radiasi matahart global rata-rata yang diferima oleh
wilayah Yogyakarta adalah 1632,96 Jem® (16,33 MJ/m®) perhari.

Untuk menghasilkan kapasitas serta kenaikan femperatur yang tinggi maka
digunakan multi kelektor dengan susunan seri dan paralel.
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